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重要安全注意事項
為降低發⽣火災、電擊或⼈⾝傷害的風險，請遵循下列幾點：

1. 安裝⼯作與電線連接，必須由合格的⼈員按照所有適⽤的規範和標準進⾏。

2. 當天花板切割或鑽孔時，請勿損壞電線和其它隱蔽的⽔電氣線路。

3. 只以製造商規定的⽅式使⽤本吊扇，如有問題，請與製造商(經銷商)聯繫。

4. 如需更換吊扇懸掛系統的零組件，請由製造商(經銷商)或合格的服務⼈員進⾏安裝。

5. 如電源線損壞時，必須由製造商或其服務處取得的合格電線或配件加以更換。

6. 在維修與清潔本吊扇之前，請先關閉配電盤的電源和關閉斷電器，以防意外通電，如不能

關閉斷電器，請在配電盤貼上明顯的警告標誌。

7. 安裝說明書所涵蓋的吊扇型號，必須符合本安裝⼿冊規定的要求並遵循所有國家及地⽅電

氣規範，以免導致⼈員受傷或財產損失。

8. 當吊扇通電時，請⼩⼼謹慎並運⽤常識，請勿將吊扇與損壞或危險的電源連接，請勿嘗試

⾃⼰解決電氣故障，僅可將吊扇返回授權服務中⼼進⾏檢查或維修。如對本吊扇的電氣安

裝有問題，請聯繫客服。

9. 當檢修或更換吊扇組件時，需要卸下或斷開某個安全設備，該安全設備必須重新安裝或裝

回原樣。

10. 安裝、調整或維修吊扇時，請勿彎曲葉片，請勿在旋轉的吊扇葉片之間插入異物。

11. 因⽣理、感官或精神原因或因經驗及知識的缺乏，沒有能⼒安全操作設備的⼈員(包含孩

童)不得使⽤，除非負責⼈進⾏監督或提供設備使⽤說明。孩童應受監護，以確保孩童不

嬉玩電器。

12. 建準產品的保固不包括由於不當安裝所造成的設備損壞及故障。

13. 如發⽣異常擺動或晃動，請立即停⽌吊扇並盡速聯繫製造商(代理商)或合格的服務⼈員。

14. 建準節能⼤吊扇控制器有記憶功能，斷電後會記憶前⼀次的操作狀態，重新供電將⾃動運

轉。

15.只能按本公司規定的⽅式使⽤本吊扇，如有問題請聯繫客服。
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在此誠摯地感謝您購買本公司產品 !

請於使⽤前，詳細閱讀本說明書，正確使⽤並妥善保存。

為確保您的權益，務必請經銷商於保證卡上記錄購買⽇期，經銷商名稱等。
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產品介紹

您作出正確的選擇，建準節能⼤吊扇系列是⾼效、經濟、時尚的吊扇指標，它可以帶來舒適的風
場，還能節約能源，從吊扇到電機的設計都是基於環保與愛護地球的⾓度出發，此產品可以在未
來使您感到更舒適，讓環境更加宜⼈。

吊扇尺⼨

D H A
1.5 m / 5 ft

525 mm/
1.7 ft

200 mm/
0.65 ft

2.0 m / 6.5 ft
2.5 m / 8 ft
3.0 m / 10 ft
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產品介紹

產品規格

Powerful HVLS Fan Series1- 1.5 m (5 ft)
輸入電壓

(VAC)
輸入頻率

(Hz)
最⼤額定功率

(W)
最⼤額定電流

(A)
最⼤轉速

(RPM)
噪⾳

(dB(A))

220-240 50/60 54 0.47 180 <35

Powerful HVLS Fan Series1- 2 m (6.5 ft)
輸入電壓

(VAC)
輸入頻率

(Hz)
最⼤額定功率

(W)
最⼤額定電流

(A)
最⼤轉速

(RPM)
噪⾳

(dB(A))

220-240 50/60 72 0.6 130 <35

Powerful HVLS Fan Series1-2.5 m (8 ft)
輸入電壓

(VAC)
輸入頻率

(Hz)
最⼤額定功率

(W)
最⼤額定電流

(A)
最⼤轉速

(RPM)
噪⾳

(dB(A))

220-240 50/60 84 0.71 95 <35

Powerful HVLS Fan Series1-3 m (10 ft)
輸入電壓

(VAC)
輸入頻率

(Hz)
最⼤額定功率

(W)
最⼤額定電流

(A)
最⼤轉速

(RPM)
噪⾳

(dB(A))

220-240 50/60 84 0.71 70 <35
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操作說明

遙控器操作說明
 按鍵 功能

1-6
啟動吊扇，依數字順序風量由⼩到⼤，1為風量最
⼩，6為風量最⼤(按壓成功後，吊扇短鳴⼀聲)。

0 停⽌吊扇(按壓成功後，吊扇短鳴⼀聲) 。
正反轉切換（按壓成功後，吊扇短鳴⼀聲）。
正轉：吊扇逆時針⽅向旋轉（風往下吹）。
反轉：吊扇順時針⽅向旋轉（風往上吹）。

遙控器與吊扇配對，配對完成轉向預設為正轉
(風往下吹)。

遙控器配對

-確認吊扇依照上述說明完成電源配線
-配對步驟如下

通電 30秒內，同時按下 0與 ⾄少 2秒，配對成功，吊扇短鳴⼆
聲，轉向預設為正轉（風往下吹）。

- 如果配對失敗，請關閉電源並在1分鐘後重新啟動上述過程。
- 若更換遙控器或迴路盒時，需重複遙控器配對步驟。

備註

１. 產品出廠時已完成遙控器配對，若要⾃⾏配對請參考＂遙控器配
對＂說明。

２. 若要使⽤⼀⽀遙控器同時控制多⽀吊扇，請洽原廠或代理商。

電池安裝
- 將背⾯電池蓋取下，裝入 AAA 電池 2 顆。

- ⻑期不使⽤時，請取出電池。廢電池請回收。

操作注意事項
- 每次啟動吊扇前，請務必確認葉片是靜⽌狀態。

- 按壓 0 後，吊扇將會停⽌，當葉片尚未靜⽌前，請勿觸碰吊扇及葉片。

- 按壓任何按鍵成功後，吊扇會以最後收到的按鍵及轉向命令旋轉，過程中請勿觸碰吊扇

及葉片。
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其他產品資訊

疑難排解
警告 : 當檢修或更換吊扇組件時，需要卸下或斷開相關安全設備，該安全設備必須重新安裝或

裝回到原樣。

警告 : 在維修及清潔吊扇之前，請先關閉電源，以防⽌意外通電。

注意 : 只以按本公司規定的⽅式使⽤本吊扇，如有問題請聯絡客服。

有些問題可以在要求進⾏維修之前得到解決。

請在聯絡客⼾服務部尋求⽀援之前，閱讀下⾯的疑難排解。

故障現象 可能的解決⽅案

吊扇發出異⾳

葉片發出異⾳

關閉電源，將葉片鎖緊⾄ 5 N.m (50 kgf.cm) 扭⼒

如異⾳仍未消失，請確認葉片是否互相碰撞

如葉片互相碰撞，請與客⼾服務部聯絡

吊扇不啟動 請確認以下情況

1.電源是否接通

2.遙控器按壓是否燈號正常

3.通電提⽰⾳2聲短鳴是否正常

4.遙控器是否配對成功

5.如果吊扇仍不啟動，請聯絡客⼾服務部
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產品其他資訊

預防性維修

警告：為降低火災、觸電或⼈員傷亡之風險，請詳讀以下注意事項

1. 在維修及清潔之前，請先關閉電源，以防⽌觸電。

2. 當檢修或更換吊扇組件需要卸下或斷開某個安全設備時，該安全設備必須重新安裝或裝回

到原樣。

3. 請安排年度維護，以確保吊扇的安全和有效運⾏。

4. 確定吊扇旋轉風向是否正常，在吊扇靜⽌狀態下，請以遙控器按下數字鍵1到6任⼀鍵，

吊扇需以逆時針⽅向旋轉(風往下吹)。

5. 為吊扇清潔時。如有需要，請使⽤溫和的清潔劑或除油劑擦拭。請勿使⽤含氯清潔劑，其

可能會釋放有毒/致命氣體，電⼦外殼請勿使⽤清潔劑。

6. 檢查安全鋼索和安裝系統是否牢固。檢查吊扇運⾏動作。吊扇不應搖晃或震動。如有搖晃

現象，請確保安裝結構穩固結實，能夠⽀撐吊扇，且鋼索牢固繫緊。如果沒有安裝鋼索，

請務必安裝。

7. 在維修時，如鬆開螺絲，要重新上螺絲膠。

8. 如有問題，請聯絡客⼾服務部或建準指定經銷商。

警告：請勿使⽤有缺失或損壞組件的吊扇！請聯絡客⼾服務部或建準指定經銷商！



POWERFUL HVLS FAN SERIES 1 產品操作說明書 8

其他產品資訊

限⽤物質含有情況標⽰聲明書

設備名稱：吊扇 型號（型式）：BCTD1DA120A
                                                 BCTD1DA100A
                                                 BCTD1DA078A
                                                 BCTD1DA060A

單元(註)
限⽤物質及其化學符號

鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr+6)

多溴聯苯
(PBB)

多溴⼆苯醚
(PBDE)

吊扇⾺達組
(含基板)

○ ○ ○ ○ ○ ○

葉片組 ○ ○ ○ ○ ○ ○

吊桿組 ○ ○ ○ ○ ○ ○

迴路盒組
(含基板)

－ ○ ○ ○ ○ ○

零件包組 ○ ○ ○ ○ ○ ○

遙控器組 ○ ○ ○ ○ ○ ○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限⽤物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限⽤物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝－〞係指該項限⽤物質為排除項⽬。
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其他產品資訊

保證卡

購買⽇期 年 ⽉ ⽇

製造序號

經銷商印章 本保證卡享有⾃購買⽇起壹年免費服務，但如有下

列情形之⼀者，雖在服務期限內，亦得酌收成本費

或服務費。

1. 安裝錯誤所導致損壞。

2. ⾃⾏改裝所發⽣的故障。

3. 因天災地變所導致損壞。

4. 由於使⽤者之過失，或使⽤錯誤以致故障者。

5. 經安裝後購買⼈⾃⾏搬移或運送所發⽣的毀損。

6. 未出⽰本保證卡或無購買⽇期或未蓋經銷者章。
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